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（以下余白）

特記仕様書
　１　工事概要

　　　工事場所：　新潟県新発田市大手町６丁目４－１６　陸上自衛隊新発田駐屯地

　　　工事概要：　下記による。

No 建物名称 種別 数量 単位 備考構造・規模等

改修

　２　共通仕様

　 (1)　本特記仕様書及び図面は、本工事に必要な事項について規定する。

　 (2)　本特記仕様書及び図面に記載されていない事項は、国土交通省制定「公共建築（改修）工事標準仕様書」

　３　特記事項

（許可なく複製を禁ずる。）

No 項　　目 細　部　事　項 備考

1

2 　軽 微 な 変 更

　協　　　　　議

  ただし、請負金額・工期等の変更は行わないものとする。

　施工計画書及び

　施工図

3   施工の確認を行う段階及び施工の具体的な計画を定めた「総合

　本特記仕様書及び図面の内容に疑義が生じた場合は、監督官と

　協議しその指示に従うものとする。

  現場の納まり状況等により、材料・寸法・位置・工法等につい

  て、やむを得ず軽微な変更の必要が生じた場合には、速やかに

　監督官に報告のうえ、その指示に従うものとする。

　施工計画書」を作成し、工事着手前までに監督官に提出し、確

　認を受けるものとする。

　施工図等を当該工事の施工に先立ち作成し、監督官の承諾を受

　けるものとする。

4 　現　場　管　理 　受注者は、本工事に必要な現場代理人等を適切に指定し、関係

　危険性のある場所には、危険表示等の処置を行うものとする。

　法令に基づき現場管理を行わせ、防災に努めるものとする。

5 　施　工　条　件 　施工時間は、平日の０８１５～１７００までを基準とする。

　土曜・休日・祝日に作業を計画する場合は、３日前までに申し

　出るものとする。

　安　全　管　理6   施工場所及び作業中の安全確保を十分に行うものとし、自衛隊

  施設や自衛隊員等に危害・障害を与えた場合は、受注者の責任

  において復旧又は補償を行うものとする。

　 (1)　一般共通事項は、下表のとおりとする。

１

　　　工事件名：　火薬庫外柵補修工事

　　　工事期間：　契約日から、令和６年９月３０日まで

火薬庫 ネットフェンス補修 ｍ

図面番号：2／8

　 　 （現行版）、整備計画局「内・外柵設計指針」によるほか、関係諸法令に基づき実施するものとする。

91.07



　発　　生　　材

（許可なく複製を禁ずる。）

No 項　　目 細　部　事　項 備考

7

  「資源の有効な利用の促進に関する法律」、「建設工事に係る

　再資源化等に関する法律」、その他関係諸法令を遵守し、建築

　副産物の適正な処理を行うものとする。その結果について、マ

　ニフェスト等の写しを工期内に提出するものとする。

　発生材のうち、金属類の有価物については、監督官の指示する

　場所に計量し集積するものとする。

　環境への配慮8   国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律（グリーン

　購入法）を標準とし、現場搬入に際し監督官の点検を受け合格

　したものを使用するものとする。

　使用する材料は、揮発性有機化合物の放散による健康への影響

　に配慮し、かつ、石綿を含まないものとする。

　材料の品質等9 　使用材料は、仮設材を除き全て新品とし、設計図書に定める品

　質及び性能を有するものとし、ＪＩＳ又はＪＡＳマーク表示の

　ない材料を使用する場合は、あらかじめ監督官に品質証明とな

　る資料を提出して承諾を受けるものとする。

　使用材料は、図面に記載している品番又はその同等品以上とし、

　同等品を使用する場合も、監督官の承諾を受けるものとする。

　工　事　写　真

　

　工事写真は、施工前・施工中・施工後及び隠ぺいとなる箇所、

　主要な工事段階の状況、使用材料及び使用器材について撮影す

　るほか、監督官の指示する箇所及び使用材料を撮影し、写真帳

　Ａ４版に整理のうえ、１部提出するものとする。

10

11 　書　類　手　続 　提出書類は監督官の示す規格様式で作成し提出するものとする。

12 　立　　　　　入 　受注者は、工事入門に際し駐屯地の規則及び監督官の指示を厳

　守するものとし、指定された場所以外への立入りを禁止する。

　外国人建設就労者を工事に従事させる場合は、監督官が指示す

　る書類を作業従事開始３週間前までに提出し、許可を得た後に

　作業に従事させるものとする。

13 　秘　密　厳　守 　本工事により知り得た内容に関して、監督官の許可なく漏洩し

　てはならない。

14 　電気・水の使用 　本工事で使用する電気・水は、受注者にて準備するものとする。

　やむを得なく設備を使用する場合は有償とし、受注業者の負担

　によりメーターを設置するものとする。この場合の支払いは別

　に示すものとする。

　図面に記載している品番及び数量は参考とする。

  　本工事の発生材は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、

図面番号：3／8



（許可なく複製を禁ずる。）

No 備考

１

項　目 細　部　事　項

　 (2)　特記事項は、下表のとおりとする。

撤 去 工 事

２ 仮 設 工 事

3

 ・既設機器の撤去に際しては、周囲に損傷を与えないよう十分注

 意して作業を行うこと。

 ・足場は、労働安全衛生法、建築基準法、建設工事公衆災害防止

 対策要綱（建築工事編）その他関係法令等に従い、適切な材料及

 び構造のものとし、適切な保守管理を行うこと。

 ・金網柵は、ＪＩＳ　Ａ　６５１８の規格を満足するものとする。

 ・柵柱は、ＪＩＳ　Ａ　３４４４のＳＴＫ４００とし、防錆処理

 は、ＪＩＳＡ　８６４１の２種ＨＤＺ４０を満足するものとする。

 ・胴縁の規格及び防錆処理は柵柱に準する。

 ・金網は、ＪＩＳ　Ｇ　３５５２のＺ－ＧＳ３以上、線径３．２

 mm、網目寸法５６㎜とし、防錆処理は、ＪＩＳ　Ａ　３５４７の

 ３種以上とする。

 ・有刺鉄線は、ＪＩＳ　Ｇ　３５３３の２．０mm以上の２本より

 ピッチ１００mmとし、防錆処理は、ＪＩＳ　Ｇ　３５４７の３種

 以上とする。ただし、門扉については２．６㎜とする。。

 ・番線は、ＪＩＳ　Ｇ　３５４７を満足するものとする。

 ・柵の基礎は、コンクリート基礎（プレキャストブロック）を標

 準とする。

 ・柵の高さの基準は、既存柵の上胴縁の高さとする。

 ・使用する建設機械は、排出ガス対策型建設機械とする。

 ・埋戻しは、一層の仕上り厚を３０cm以下とする。

 ・柵柱が沈下することがないよう基礎地盤を突固めること。

 ・発生土は、場内敷き均しとする。

そ の 他 ・本工事が確実に完了した証明として、機能補償については、自

然災害を除き工事完了後１箇年とする。

4

図面番号：4／8

土 木 工 事
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