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調達要求番号：06-1-4019-0002-0002-00 

海  上  自  衛  隊  仕  様  書 

物品番号等 ― 仕  様  書  番  号  SKS-9-00215 

名  称 沖縄基地隊高圧電力の需給 

防衛大臣承認年月日 ― 

作 成 年 月 日 令和６年３月１１日 

改 正 年 月 日  ― 

沖縄基地隊本部管理科 

1  総則 

1.1  適用範囲 

この仕様書は，沖縄基地隊において契約する高圧電力の需給について適用する。 

1.2  引用文書等 

 この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一

部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

なお，関連文書については，この仕様書に規定した事項の理解を助けるためのものであり，

この仕様書の一部をなすものではない。 

a)  引用文書 

  国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関

する基本方針（令和４年２月２５日閣議決定） 

b) 関連文書 

  電気事業法（昭和３９年法律第１７０号） 

  電気事業法施行令（昭和４０年政令第２０６号） 

  電気事業法施行規則（平成７年通商産業省令第７７号） 

海上自衛隊契約規則（平成２７年海上自衛隊達第４号） 

海上自衛隊契約規則の実施に関する細部（海幕経第１８３号２７．３．１８） 

 

2   製品に関する要求 

2.1   要求仕様及び予定電力使用量等 

要求仕様及び予定電力使用量等については，調達要領指定書によって指定する。 

2.2   需要場所 

 沖縄県うるま市勝連平敷屋１９２０ 沖縄基地隊 管理棟受電室（付図１） 

2.3  供給電気の種類等 

 供給電気の種類等は，調達要領指定書によって指定する。 

2.4  履行期間 

 履行期間は，調達要領指定書によって指定する。 

2.5  電力計の検針 

a) 自動検針装置  有 

b) 検針方式    自動 

c) 検針基準日   毎月１日 
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d) 電力量計の仕様 変成器付複合計器（通信機能付精密級） 

富士電機メーター ＦＭ３Ｅ１５-Ｒ形 Ｎｏ．１０３９３４ 

２０２０年製  

          計器定数：１０００パルス／ｋＷｓ １０００パルス／ｋｖａｒｓ 

          パルス定数：５００００パルス／ｋＷｈ  

パルス定数：２０００パルス／ｋＷｈ 

          パルス記号：ＭＤ ＴＢ   

ＶＣＴ：６６００／１１０Ｖ ２００／５Ａ  Ｎｏ．２０２０１４ 

2.6  需給地点 

 需要場所における，防衛省が設置した引込線の第一支持点柱上気中開閉器の１次側端子 

2.7  計量地点 

 受注者が設置した計器用変成器の２次側 

2.8  保安責任分界点 

 需給地点に同じ。 

2.9  財産分界点 

 需給地点に同じ。 

 

3  監督・検査 

 監督及び検査は，書類審査とする。 

 

4  提出書類（検査官提出分） 

料金単価ごとの電力使用量が確認できる書類（社名及び責任者の印のあるもの。）各１部を

郵送するものとし，速報については，電力使用量が確定した翌営業日に郵送で検査官に通知

するものとする。 

 

5   契約超過金 

 官側が契約電力を超えて電気を使用した場合，受注者の責めとなる理由による場合を除き，

官側は，超過電力に対し，その１月の１．５倍に相当する金額を，契約超過金として支払うも

のとする。この場合の契約超過電力とは，その１月の最大需要電力から契約電力を差し引いた

値とする。 

なお，過去の月別最大負荷実績は，調達要領指定書内付表２のとおり。 

 

6   その他 

6.1  国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に

関する基本方針（令和４年２月２５日閣議決定）２．（１）にいう裾切り方式とする。 

6.2  力率の変動，その他の要因による電気料金の調整及び仕様書に定めのないその他の供給

条件については，沖縄地区の一般電気事業者の定める標準供給条件を元に協議するものとする。 

6.3  非常用自家発電設備(200V 35kVA×１台,200V/115V 91.25kVA×１台, 200V 200kVA×１

台，6600V 1500KVA×１台)を有している。 

6.4  フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備はない。  

 

6.5  契約電力とは，契約上使用できる電気の最大値をいい，３０分最大需要電力計によって
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計量される値を最大需要電力とする。 

6.6  燃料費調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置

法に基づく賦課金は考慮しないこと。 

 

7  保全等 

a) 受注者は，日本国籍を有し，日本国憲法及びその下に成立した政府を暴力等で破壊するこ

とを主張する団体等，その他を結成し又は加入し若しくは協力していない者を配置するこ

と。 

b) 受注者は，作業中及び運搬中の安全管理にそれぞれの関連する法規及び規則に従い，必要

な措置を行うものとする。 

c) 本件に関連して業務上知り得た秘密を，第３者に漏洩してはならない。 

d) 本作業実施中に官側施設及び器具等に損害を与えた場合は，受注業者が無償で現状に復元

するものとする。 

 

8   疑義事項  

この仕様書において疑義が生じた場合は，契約担当官等と協議するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

４ 

 

 

調達要領指定書 

発 簡 番 号  

調 達 要 求 番 号 06-1-4019-0002-0001-00 

調 達 要 求 年 月 日  

作 成 部 課 沖縄基地隊本部管理科 

作 成 年 月 日 令和 ６年３月１１日 

品      名 沖縄基地隊高圧電力の需給 

仕 様 書 番 号 SKS-9-00215 

 

指定事項：本調達は，次による。 

 

2   製品に関する要求 

2.1   要求仕様及び予定電力使用量等 

 要求仕様及び予定電力使用量等については，次による。 

a) 供給電気方式     交流三相３線式 

b) 標準電圧       ６６００Ｖ 

c) 計量電圧       ６６００Ｖ 

d) 標準周波数      ６０Ｈｚ 

e) 受電設備の総容量   ４３３０ｋＶＡ 

f) コンデンサ取付容量  ２００ｋｖａｒ 

g) 受電方式       常用１回線 

h) 予定電力使用量    ４９８７６７０ｋＷｈ（付表１） 

i) 契約電力       ８６５ｋＷ（付表２） 

j) 力 率        毎月平均１００％ 

2.2  履行期間 

 履行期間は，令和６年４月１日午前０時から令和７年３月３１日午後１２時までとす

る。 

 

 


