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童
日様仕

1 件名
762号 建物他空調機部品交換

2 実施場所
千葉県木更津市吾妻地先 陸上自衛隊木更津駐屯地内
762、 750号建物

3 実施概要
空調機部品交換 1式

4 -般 事項
(1)本仕様書及び図面等は、 「762号 建物他空調機部品交換」について必要な事項を規定する。

(2)本役務は、本仕様書、図面、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修標準仕様書、建築保全セン
ター発行建築保全業務共通仕様書及び、関係法令、並びに官側の指示による。

(3)本仕様書の記載事項に疑義を生 じた場合は、監督官と協議する。

(4)現場の納まり及び取 り合わせ等により軽微な変更の必要性が生じた場合は監督官と協議 し、
その指示により実施する。ただし、原則 として請負金額の増減、納期の延長はしないものする。

(5)本役務により発生 した発生材のうち、監督官が指示するものについては、指示された場所に
搬入 。集積し、調書 と共に官側へ引き継 ぐものとする。

(6)使用材料は、各種公共工事標準仕様書に示す規格に適合したもの及び「国等による環境物品
等の調達の推進等に関する法律 (グ リーン購入法)を標準とし、現場に搬入後、官側の検査を
受け合格 したものを使用する。

(7)ェ

霜響査言重詈誓袋受余鋒望青狂彗寧言喜源負為L雰循馨望魯彗舞ぢ奮婆確『響澄肇塁墨績蓼
行い、特に危険箇所の点検を行 う等の事故防止に努めること。なお、役務災害等は請負業者が
自らその責を負 うものとする。

(8)設計図書に示された機能及び目的を完全に満たし、実施に当たって当然必要と思われる事項
は、官側の指示を受け請負業者の責任において実施すること。また、作業中在来部分等に損傷
を与えた場合は、請負業者の責任において復旧を実施するほか、それに伴 う損害を補償 しなけ
ればならない。

(9)仮設材料以外の材料はすべて新品とし、 JIS規 格等の適用品とする。これらの適用品以外
の物については、監督官と協議する。

(10)作業写真は着手前、着手後、隠ぺいとなる箇所、材料搬入、主要な役務段階の実施状況、そ
の他監督官の指示により計測等を実施 した箇所を撮影すること。また、役務完了後はすみやか
に原版 と共に整理 し提出する。

(11)本件の実施 日は、土曜 日、日曜 日及び祝 日は原則作業不能 日とするが、官側の指示による。

(12)色の選定は官側の指示による。

(13)作業に必要な電気・水道は、原則 として請負業者の負担により発電機及び給水タンク等を設
置する。やむを得なく官側の施設を使用する場合は有償とし、請負業者の負担によリメーター
を設置する。その場合の支払い方法は別に示す。

(14)本役務において、役務受注者が役務従事者 との下請負契約を実施する場合は、着手後速やか
に施工体制台帳を提示 し、官側の確認を得ること。また、官側より是正を求められた場合は速
やかに是正し、再提示すること。なお、外国人建設就労者を作業に従事させる場合は官側より
指示された書類を提出の上、官側からの許可を得た後作業に従事させること。



5 特記事項

(1)空調機部品交換
ア 762号建物    ・

(ア)ダ イ キ ン 室 内機  FXYCP56MA
a

b

C

d

e

f

g

h

I

」

a フロー トスイッチ
b クロスフィン熱交換器
c 指示銘飯
d 熱交取付板 (前 )組立品
e 熱交取付板 (前 )組立品
f 熱交取付板 (後 )組立品
g サーミスタ
h サー ミスタ
I ドレンポンプ

(ウ)ダ イ キ ン 室 内機  FXYCP28MA

フロー トスイッチ

クロスフィン熱交換器
指示銘飯

熱交取付板 (前)組立品

熱交取付板 (前 )組立品

熱交取付板 (後 )組立品
サー ミスタ

サー ミスタ

ドレンポンプ

冷媒ガスR410A回収破懐処理、真空引き、冷媒ガスR410A充填 5kg(参考数量)

ダイ キ ン 室 内機  FXYCP22血  F005891 1台

F005196 1台

西邑摺肇2187972   11ヨ

型番2317362 1個
型番2322249 1個
型番071049」  1個
型番071048」  1個
西世瑠酢071047」    21ヨ

西置招罫063150」    11国

型番1985229 1個
型番 142567」  1個

型番2187972 1個
型番2317331 1個
西置署璽2322249   11ヨ

型番071049J l個
型番071048」  1個
型番071047J 2個
型番063150」  1個
型番1985229 1個
型番 142567」  1個

F005288 1台

型番2187972 1個
型番2317331 1個
コ置鋼事2322249   11ヨ

型番071049J l個
西と君争071048」    11固

型番071047」  1個
型番063150J l個
型番1985229 1個
型番 142567」  1個

A000218 1台

型番2293132 1個
型番2436131 1個
西置瑠酢390204」   31固

□置招璽2219994   14ヨ

型番1932775 1個
型番1998915 1個
型番2321006 1個
型番 157132」  1個

窒素気密試験、真空引き、冷媒ガスR410A充填 7.2kg

l台

型番437PW132 1個
型番437FD036 1個
型番437FB035 1個
型番437WR155 1個
型番437WR057 1個

′
４

a

b

C

d

e

f

g

h

I

フロー トスイッチ

クロスフィン熱交換器
指示銘飯

熱交取付板 (前 )組立品

熱交取付板 (前 )組立品

熱交取付板 (後 )組立品
サー ミスタ

サー ミスタ

ドレンポンプ

(工)ダ イキン 室外機 RZYP280CCH
a 熱交換器組立品
b スクロール圧縮機
c 平座金付ナット
d 防振ゴム4個セット
e クランクケースヒータ
f サー ミスタ組立品

サー ミスタ組立品

取付板

I 冷媒ガスR410A回収破懐処理、
(参考数量)

(オ)東 芝 室外機  RUA― SP422HLKZG
a フ ァンIPDU基板

b ファンモータ
c プロペラファン

d フランジナット
e 角座金

ｇ

ｈ



(力)ダ イキン 室内機  FXYCP36MA F005129 1台
型番2187972 1個a フロー トスイッチ

ヨ置鋼酢2317348   11日rン熱交換器b クロスフノ

西置鋼計2322249   11ヨc 指示銘飯
型番071049」  1個d 熱交取付板 (前)組立品

型番071048J l個e 熱交取付板 (前 )組立品

型番071047」  2個f 熱交取付板 (後 )組立品

型番063150J l個g サー ミスタ

ろ置涸酔1985229   11ヨ7h サー ミス多

型番142567J l個I ドレンポンプ

」 冷媒ガスR410A回収破懐処理、真空引き、冷媒ガスR410A充填 5kg(参考数量)

イ 750号建物

(ア)ダ イキン 室外機 RSXYP224PH l台
ヨ置鋼酢1696992   11固a 圧縮機用インバータ組立品

西望鋼肇1697382   11司b 複合型ノイズフィルタ

型番2362139 1個c インバータ圧縮機
1と鋼酢2116677   21固d 電動弁コイル

型番2219994 1個e 防振ゴム4個セッ ト

コ望招璽1475599   31ヨf 圧縮機取付ボル ト

型番155384J l個g クランクケースヒーター

ヨ望鋼璽1984093   11ヨh 機内サー ミスタ2本組

型番2257345 1個i 機内サー ミスタ4本組
型番001201J l個j 機内サーミスタ1本組

k 冷媒ガスR410A回収破懐処理、真空引き、冷媒ガスR410A充填 5kg(参考数量)

(2)その他
ア (1)一アーア・イ・ウは同一系統の空調機のため、付随して作業を行 うものとする。

イ 冷媒回収後、適正な方法で破壊処理を行い、証明書を官側に提出すること。

ウ 冷媒充填は参考数量とし、圧縮機等の運転状況により必要な数量の充填を実施すること。

異常の有無を官側へ報告すること。また、異常が工 交換後試運転の際、運転状況を確認 し、
確認 された際は原因の追究を実施 し、修理に係る見積 と報告書を書面にて提出すること。

ノた金属くず等の有価物以外の発生材は、全て請負業者が責任を持つて適切オ 作業等で発生
塁ス トE表 (写 し)を速やかに官側に提出するこ

雲ま無償にて不具合箇所の
に処分 しマニフ

車以内において交換部品等に不具合が発生した場袷力 交換実施後 11
調査及び交換を実施し、報告書を書面にて官側へ提出すること。

キ その他官側の指示する書類を提出すること。



案内図 S=1/N

調整先

業務隊管理科

作業場所
#750建物

762号建物他空調機部品交換

位置図・案内図・配置図

図示のとお り

木更津駐 屯地業務 隊 令和 4年 9月 lξ 日作 成 年 月 日

図面名称

縮  尺
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