
えびの駐屯地業務隊　管理科　営繕班

作成年月日
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量水器マス

受水槽消火配管補修

受水槽平面図　Ｓ＝１：１５０
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　ステンレス配管　φ100　3.7m

　ステンレス配管　φ100　3.7m
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　連通管φ150吸込口

　連通管φ150吸込口

　SUS製吸込口

　SUS製吸込口

　サクション管（消火用）φ100ＳＧＰ－ＶＢ　3.7m

　サクション管（消火用）φ100ＳＧＰ－ＶＢ　3.7m
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掘削埋戻（W＝1,800、D＝1,250、H＝850）（２カ所）


