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B-B’断面図　S=1：50

　サクション管（消火用）φ100ＳＧＰ－ＶＢ　3.7m

鋳鉄製防水蓋φ600

　連通管φ150SGP‐V.B　吸込口

撤去、再使用（２カ所共）

　ステンレス配管φ100　3.7m

　ステンレスフート弁

ステンレスフート弁

撤去、再使用（２カ所共）
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撤去（２カ所共）

新設（２カ所共）
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撤去・新設（２カ所共）

斫り・復旧

　仕切弁ボックス（詳細別図）

　ステンレス製　または
　ポリ塩化ビニル　吸込口
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3.11.2

掘削埋戻（２カ所）
（W＝1,800、D＝1,250、H＝850）

特記事項による
W＝500、D＝500

　サクション管（消火用）
　φ100ＳＧＰ－ＶＢ　3.7m

撤去（２カ所共）

新設（２カ所共）
　ステンレス配管　φ100　3.7m

W＝500、D＝500
防水塗装（２カ所）

防水塗装（2カ所）


