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燃料施設平面図（１） Ａ１：１／１００
Ａ３：１／２００

給油スタンドＡ

給油スタンドＢ

燃料ポンプ室

フィルター

詳細図参照

詳細図参照

詳細図参照

セパレーター置場

ＴＯ－１ ×４

（ＴＯ－１－１）

（ＴＯ－１－２）

（ＴＯ－１－３）

（ＴＯ－１－４）

危険物掲示板（架台共）
（要領図参照）

詳細図参照

危険物掲示板（架台共）
（要領図参照）

８０，８０，８０，８０

詳細図参照

PS-06

×6

×４

×４

×５

浸透探傷検査 屋外 １５A ６

屋外 １００A ６８

屋外 １５０A ５６

屋外 ２００A １１

屋外 ２５A １５５

屋外 ３２A ７９

屋外 ８０A ３９

非破壊検査数量表

屋外 ８０A ３５放射線透過検査

場所 口径 数量 備考

屋外 １５０A ２０

（屋外露出配管系統）

屋外 ２００A １

２２１００A屋外

処理プラント

通気金物架台（Ａ）
（要領図参照）

油用通気金物１００×４
ＧＬ＋４,０００

１００（連通管）

PS-04

２０

１５０A,１５０A,１５０A,１５０A
（払出）

８０A
（２００Aさや管）

８０A
（受入）

５０ＦＪ１００×１３００L（ＳＵＳ）×２
ＦＪ２０×３００L（ＳＵＳ）×２

土中埋設配管

PS-01

露出配管

５０

燃料回収タンク

８０

８０

８０

８０

３２
２５

３２
２５

３２

２５

３２
２５

ＧＶ５０×２
（ＶＣ－３）

配管ピット（Ｅ）

配管ピット（Ａ）
配管ピット（Ｃ）

５０

Ｔ

ＴＴターミナルボックス ターミナルボックス

ＦＪ１００×１３００L（ＳＵＳ）×８

PS-05

配管ピット（Ｄ）

×４ 配管ピット（Ｂ）

２５０A
（払出）

ＤＣ

２５

Ｄ型目皿５０

ＧＶ５０（ＶＣ－３）

ＯＩ－１

５０

５０

ＦＪ１５０×１８００L
（ＳＵＳ）×８

１００A
２０

消火器格納箱（Ａ）（ＳＵＳ製）１０型×２
ＡＢＣ粉末消火器１０型×２
（要領図参照）

消火器格納箱（Ｂ）（ＳＵＳ製）１０型×４
ＡＢＣ粉末消火器１０型×４
（要領図参照）

Ａ部

ＧＶ３２×４

ＧＶ２５×４

Ａ部詳細図 Ａ１：１／３０
Ａ３：１／６０

ＴＯ－１へ

ＴＯ－１より

３２
（１５０Aさや管）

２５
（１００Aさや管）

ＧＶ３２

ＧＶ２５

ＧＶ２５

ＧＶ２５

配管ピット（Ｅ）

３２，２５
（ピット内配管）

ＳＶ

貯留槽

５０

PS-07

ＯＩ－１

油分離槽
（要領図参照）

吐出ベンド付ブリーザーバルブ×４

マグネシウム防食
（電気防食設備要領図参照）

ＦＪ８０×８００L（ＳＵＳ）×２

PS-03

ターミナルボックス

マグネシウム防食
（電気防食設備要領図参照）

マグネシウム防食
（電気防食設備要領図参照）

ＧＶ５０（ＶＣ－３）１００A,１００A,１００A,１００A
（受入）

１５０A,１５０A,１５０A,１５０A
（各２５０Aさや管）

ＯＩ－１

油分離槽
（要領図参照）

５０

ＧＶ５０×２
（ＶＣ－３）

ＯＩ－１

油分離槽
（要領図参照）

Ｄ型目皿５０

３２

Ｄ型目皿５０
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１００以降汚水桝（別途土木工事）に接続

以降汚水桝（別途土木工事）に接続

以降汚水桝（別途土木工事）に接続１００

１００

以降側溝（別途土木工事）へ接続

PS-02

Ｄ型目皿５０

ＡＶ

屋外 ２５０A ３

屋外 ２５０A ８

（１５０Aさや管）
（１００Aさや管）

１００A,１００A,１００A,１００A
（各２５０Aさや管）
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支柱：□300　　　
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