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海 上 自 衛 隊 仕 様 書 

物品番号等 PF-22CC-2.5(J5803)  仕 様 書 番 号 ＳＫＰ－Ｆ－０００６４ 

名 称 組立式冷蔵庫，２.５坪型 

防衛大臣承認年月日  

作 成 年 月 日 令和８年８月１９日 

改 正 年 月 日  

沖縄基地隊本部補給科 

1  総則 

1.1   適用範囲 

 この仕様書は，海上自衛隊において使用する組立式冷蔵庫，２.５坪型について規定する。 

1.2   引用文書等 

 この仕様書に引用する次の文書は，この仕様書に規定する範囲内において，この仕様書の一

部をなすものであり，入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 

 なお，関連文書については，この仕様書に規定した事項の理解を助けるためのものであり，

この仕様書の一部をなすものではない。 

a) 引用文書 

 1) 法令等 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号） 

防衛省所管物品管理取扱規則（防衛庁訓令第１１５号。平成１８年１２月２８日） 

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成１３年法律第６４号） 

海上自衛隊経理執務要領について（海幕経第１４３号。８．３．２７）別紙及び別冊 

 2) 技術資料 

   役務対象品の取扱説明書（以下，取扱説明書という。） 

b)  関連文書 

1)  法令等 

    海上自衛隊契約規則（平成２７年海上自衛隊達第４号） 

 海上自衛隊補給実施要領について（補本企情第８９号。８．５．１１） 

 

2   役務に関する要求 

2.1   一般的要求事項 

a) この役務に関する一般的要求事項は，この仕様書及び取扱説明書とし，施工に当たっては

対象品の品質確保に万全を期する。 

b) 契約の相手方は，全ての実施項目について，工程及び安全管理に十分注意を払うとともに，

対象品の特性を重視し，取扱いには特に厳重な注意を払う。 

c) この役務に使用する人員，器材及び部品等は，すべて契約の相手方手配とする。 

2.2   役務の対象品目及び数量等 

 役務の対象品目及び数量等は，表１のとおり。 
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表１－対象品目及び数量等 

物品番号等 単位 数量 規格等 据付場所 

PF-22CC-2.5(J5803)  

組立式冷蔵庫，２．５坪型 
ＥＡ １ 

ホシザキ PF-22CC-2.5  

又は同等以上（国内メ

ーカーに限る。） 

沖縄基地隊補給科倉庫 

（付図１参照） 

2.3   役務の内容 

2.3.1   撤去 

 表２に示す，既存品の冷蔵庫，組立式を撤去し，沖縄基地隊利材置場に運搬する。また，フ

ロンガスについては，フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律（平成１３年法

律第６４号）に基づき，適正に処置する。 

表２－既存品 

物品番号等 単位 数量 規格等 設置場所 

 4110-337-02435 

冷蔵庫，組立式，３坪 
ＥＡ 1 ホシザキ PR-22CC-2.5 

沖縄基地隊補給科倉庫 

（付図１参照） 

2.3.2   取付 

 表１に示す冷蔵庫，組立式を，取扱説明書によるほか，付表１を標準とし，取り付ける。 

2.3.3   部品及び器材等 

 この役務に使用する部品及び材料は，対象品の製造元が規定または推奨する製品を標準とし，

対象品の性能を確保できるものを使用する。やむを得ず標準以外の部品及び材料を使用する場

合には，事前に監督官の承認を得る。 

2.4   履行場所 

沖縄基地隊補給科倉庫 

2.5   撤去及び取付時期 

 撤去及び取付時期について，契約締結後速やかに，官側と調整する。 

2.6   発生材の処理 

この役務により生じた撤去品（発生材）について，監督官の承認を得た後，関係法令等に基

づき，契約の相手方の責任において適切に処理する。また，指定された発生材については，撤

去品（発生材）調書を添付し，監督官に引き渡す。 

2.7   下請負承認申請書 

 この役務の一部を下請負で行う場合，下請負承認申請書を作成し，監督官経由で契約担当官

等へ提出し，承認を得る。 

 

3   品質管理 

3.1   試験 

 試験は，取扱説明書に基づき，作動試験を行い，正常に作動することを確認する。 
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3.2   監督 

 海上自衛隊経理執務要領についてを標準とするほか，立会い，提出書類の確認，その他いず

れかの方法により必要な監督を行う。 

3.3   検査 

 海上自衛隊経理執務要領についてを標準とするほか，作動及び提出書類の確認により審査を

行う。 

 

4   その他 

4.1   提出書類 

 提出書類は，表３のとおり。 

表３－提出書類 

番号 書類名 提出時期 提出先 部数 備考 

１ 下請負承認申請書 必要の都度速やかに 
監督官 

２ 様式第２４b) 

２ 撤去品（発生材）調書 発生の都度速やかに ４ 様式第３２b) 

３ 
フロンガス回収及び破

壊証明書 

 

 

作業終了後，速やかに 
 

検査官 

３ 

フロンガス回収及び

破壊がされているこ

とを証明できる書類

（様式適宜） 

４ 納品書 納品時 ４ 様式第３８a) 

５ 終了届 役務終了後速やかに ３ 様式第２９b) 

注 a) 防衛省所管物品管理取扱規則（防衛庁訓令第１１５号。平成１８年１２月２８日） 
b) 海上自衛隊経理執務要領について（海幕経第１４３号。８．３．２７）別紙及び別冊  

4.2  保全等 

 契約の相手方は，この役務の履行において知り得た官有施設及び装備品の状況等，一切の情

報について守秘義務を負い，役務履行中及び役務履行後を問わず他に利用及び第三者に漏洩し

てはならない。 

4.3   保安等 

a) 安全管理は契約の相手方の責任において措置し，官側に故意又は重大な過失がない限り発 

  生した事故等について官は一切その責任を負わない。 

b) 契約の相手方は，作業実施中，物品及び施設等に損害を与えないように留意し，万一損害 

を与えた場合は，極力現場を保持したうえで，速やかに監督官に報告し，応急処置を除い 

て官に無断で修復等を行ってはならない。また，その責が契約の相手方に帰するものにつ 

いては，契約の相手方負担により，復旧する。 

 

5   疑義事項 

 この仕様書において疑義が生じた場合は，契約担当官等と協議する。 
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付表１－取付 

番号 項目 品名等 規格等 数量 

１ 

取 付 

コンデンシングユニット ＨＵＳ－１１ＲＣ－ＵＣ１                                                         １ 

２ ユニットクーラー ＨＵＳ－１５ＲＣ－Ｅ １ 

３ コントロールボックス ＨＵＳ－Ｃ－ＣＢ １ 

４ 配線セット ＨＵＳ－３０Ａ－ＣＳ １ 

５ 

その他の作業 

排水管、配線工事及び基礎固定 一式 

６ 室外機耐塩処理及びパネル組立 一式 



 

５． 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付図１‐履行場所 

補給科倉庫 


